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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2295/23

ZLECENIODAWCA

Ul. Okrzei 6; 73-110 Stargard

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0.

Identyfikacja miejsca pobrania

SUW, kran z wodg uzdatniong. Rurocigg 2.

Rodzaj prébki Woda do zycia
2 ZaJ. gro - I = 2 a. spozydt Stan dostarczonej prébki Bez zastrzezen
Rodzaj monitoringu Badania wtasne
Numer prébki 2295/23 Nr protokotu pobrania 1436/23
, . PN-EN ISO 19458:200742 5 : . JO, pracownik laboratorium
Prébka pobrana zgodnie z normga PN 1SO 5667-5:2017-10 A2 Prébka pobrana i dostarczona przez: LabStar
Data / godz. pobrania 15.06.2023 godz. 08.45 Data /godz. przyjecia prébki 15.06.2023 godz. 11.00
Data rozpoczecia badania 15.06.2023 Data zakoriczenia badania 18.06.2023
WYNIKI BADAN
Lp Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka Wynik badania Wymagania Para.metr zecdny
1) / niezgodny 2)
1. | Metnoéc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AZ NTU (0,40%0,10) 3) zgodny
2. Barwa PN-EN ISO 7887:2012 met.C AZ mg/| <5,0 2)
3. | zZapach PB-01 ed. 2 z dn. 31.01.2017 AZ akceptowalny
4. | pH (temp. pomiaru 18,1°C) | PN-EN ISO 10523:2012 AZ (7,240,1) 6,5-9,5 zgodny
5. g;fg‘;w"o“ Showlasgtva PN-EN 27888:1999 AZ us/cm (882162) 2500 zgodny
6. | Jon amonowy PN-C-04576-4:1994 AZ mg/l <0,20 0,50 zgodny
7. | Zelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 N,z pg/l (36,2+2,90) 200 zgodny
8. | Mangan PB-24 ed.1z dnia 02.01.2018 AZ ug/l <50 50 zgodny
PN-82/C-04576/08
"

9. | Azotany (oeawycotana) AZ mg/I (1,840,2) 50 zgodny
10. | Azotyny PN-EN 26777:1999 AZ mg/| <0,012 0,50 zgodny
11. | Temperatura PN-77/C-04584 A °C (11,4+0,1) - -
12. | Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 AZ mg/| (0,8240,16) 5 zgodny
13, | Naibardziej prawdopodobna PN-EN ISO 9308-2:2014-06 AZ | NPL/100 mi 0 0 2godny

liczba bakterii grupy coli

Najbardziej prawdopodobna . ]
14. liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 AZ NPL/100 ml 0 0 zgodny
15. | Liczba Enterokokéw katowych PN-EN 1SO 7899-2:2004 Az jtk/100 mi 0 0 zgodny

— = 90

16, | Ogolna liczba kolonii w 2242°C | o\ o\ 165 69999004 AZ jtk/1 ml 4(1;11) * 1009 2godny

po 68+4 h
UWAGI:

»A"-metoda objgta zakresem akredytacji PCA. ,N” — metoda nie objeta systemem akredytacji.
»Z"-metoda objeta systemem jakosci, zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.9020.2.23.2022 z dn.24.06.2022r.
1) Podstawa stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2254 zdnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi.

2) stwierdzenia zgodnasci 2 wymaganiami zgodnie z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019, 2 zastosowaniem zasady prostej akceptacji.

Stwierdzenia zgodnosci s przedstawiane jako:
* Wynik zgodny (akceptacja) - zmierzona wartos¢ jest ponizej granicy akceptacji, przy czym ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50%
* Wynik niezgodny (odrzucenie) - zmierzona wartos¢ przekracza granice akceptacji, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50%.
Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnosci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania prébek.

3) Ak

Iny przez kli i bez niepr

ych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1.

4) Akceptowalny przez klientéw i bez nieprawidlowych zmian.
5) Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociagowej; 200jtk/1ml w kranie konsumenta.
Rezultat dla badania barwy <5,0 stanowi granice oznaczalnosci metody. Niepewnos¢ na poziomie ufnosci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania prébek wynosi (5,0£1,0).

Rezultat dla badania jonu amonowego <0,20 stanowi granice oznaczalnosci metody. Niepewno$¢ na poziomie ufnosci 95% i k=2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania prébek wynosi (0,20+0,02).

Rezultat dla badania manganu <50 stanowi granicg oznaczalnosci metody. Niepewnosé na poziomie ufnosci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania probek wynosi (50t4).

Rezultat dla badania azotynéw <0,012 stanowi granice o:

$ci metody. Niep!

$¢ na poziomie ufnosci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania prébek wynosi (0,012+0,001).

*Niepewnos¢ metody PN-EN ISO 6222:2004 zostala oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 29201:2022-02 wedlug podejscia calosciowego. Aktualnie oszacowana niepewno$é pomiaru pomija etap pobierania prébek.

Wyniki badari odnosza sie wylacznie do badanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang strone.

Data sporzadzenia sprawozdania:
20.06.2023

Imig i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujacej i zatwierdzajgcej sprawozdanie z badari:
Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik

cennsinennenen. KONIEC SPRAWOZDANIA

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Dorota
Olejnik

Date / Data:
2023-06-22 08:13
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2295-1/23

ZLECENIODAWCA

Ul. Okrzei 6; 73-110 Stargard

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0.

Identyfikacja miejsca pobrania

SUW, kran z wodg uzdatniong.

Rurocigg 2.

Rodzaj prébki

Woda do spozycia

Rodzaj monitoringu

Badania wtasne

Stan dostarczonej prébki

Bez zastrzezen

Numer prébki

2295/23

Nr protokotu pobrania

1436/23

Prébka pobrana zgodnie z normga

PN ISO 5667-5:2017-10 A2

Prébka pobrana i dostarczona przez:

JO, pracownik laboratorium

LabStar
Data / godz. pobrania 15.06.2023 godz. 08.45 Data /godz. przyjecia prébki 15.06.2023 godz. 11.00
Data rozpoczecia badania 15.06.2023 Data zakoriczenia badania 15.06.2023
WYNIKI BADAN
Lp Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka Wynik badania Yanueeanie Para.metr zgedny
1) / niezgodny 2)
1. | Twardoé¢ ogdina PN-ISO 6059:1999 AZ mg/I (439+26) 60-500 zgodny

UWAGI:

»A”-metoda objeta zakresem akredytacji PCA.
»Z"-metoda objeta systemem jakosci, zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.9020.2.23.2022 z dn.24.06.2022r.
1) Podstawa stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi.
2) Stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami zgodnie z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji.
Stwierdzenia zgodnosci s przedstawiane jako:
* Wynik zgodny (akceptacja) - zmierzona warto$¢ jest poniiej granicy akceptacji, przy czym ryzyko btednej akceptacji wynosi do 50%

* Wynik niezgodny (odrzucenie) - zmierzona warto$¢ przekracza granice akceptacji, przy czym ryzyko biednego odrzucenia wynosi do 50%.
Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnoéci 95% i k=2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania prébek.

Wyniki badari odnosz3 sie wylacznie do badanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowana strone.

Data sporzadzenia sprawozdania:
20.06.2023

Imig i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujacej i zatwierdzajacej sprawozdanie z badan:
Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik

wresnennennn KONIEC SPRAWOZDANIA.....coo e

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Dorota
Olejnik

Date / Data:
2023-06-22 08:13
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